Protipovoditova opatfeni v obei Otaslavice 2415 vyjadieni

E.ON Cesk4 republika, s.r.o. - Podébradovo ndm. 2 - 797 27 Prostéjov

OBEC OTASLAVICE
Otaslavice ¢&. 343
798 06 Otaslavice

Prostéjov, 9.11.2015

Véc:“ Protipovodiiovi opatFeni obce Otaslavice® — umisténi stanovise
varovného informaéniho systému na tizemi obce Otaslavice na stozary
nizkého napéti ¢. 299, 293, 281, 372, 355, 404, 273, 343, 318, 314, 414,
242,166 a 118.

Vazeny pane starosto,

dne 9.10.2015 jsme obdrzeli Vasi zadost o povoleni umisténi 14 ks
stanovist’ hlasict varovného a informaéniho systému protipovodiiového
opatfeni — bezdratové hlasige, hladinomérna a srazkomérna ¢idla (dale jen
zatizeni) na sloupy NN v obci Otaslavice, ktery bude propojen

s integrovanym zachrannym systémem obyvatelstva Ceské republiky a
zaujimame k ni nasledujici stanovisko.

Zmifiované zafizeni lze umistit na podpérné body NN ve vlastnictvi E.ON
Distribuce, a.s. (déle jen ECD) provozovaného E.ON Ceska republika, s.r.o.
(déle jen ECZR) za nésledujicich podminek.

1. UMISTENI ZARIZENi

Do distribuéniho zatizeni ECD nelze umistit zatizeni, které by mohlo v
budoucnu branit pfistupu nebo znesnadfiovat opravy nebo roz§ifeni
distribu¢niho zafizeni

Podpérnych bodi distribuéni sité bude vyuZito pouze v pripadé, neni-li
dostatetné moZné pfipevnit zafizeni jinam. Pro posouzeni bude uskute¢néna
prohlidka jednotlivych mist, na které bude rovnéz sjednan postup praci a
upiesnény technické podminky, za nich Ize provést monta? zafizeni. Za
icelem dojednani terminu prohlidky se prosim obratte na Regionélni spravu
(dale jen RS) Prost&jov.
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Technické podminky budou obsahovat popis konkrétniho zafizeni s
jednoznaénym uréenim mista montaze. Zatizeni bude pfednostn¢ umisténo
na betonové sloupy, kde je venkovni sit’ upevnéna na podpérnych
izolatorech (neni zde rozpojeni nebo ukonceni sit€ a s tim souvisejici
proudové spoje) a kde nejsou umistény svody a rozpojovaci skFing.

Upevnéni ke slouptim bude provedeno prednosiné nerezovou ocelovou
upinaci paskou. Pokud bude cizi zafizeni umisténo na dievéné sloupy, bude
pro pfipad seschnuti sloupu upinaci paska zajiSténa proti posuvu.

Upevnéni bude provedeno pod vedenim v minimalni vzdalenosti 1,2 m od
vodi¢t NN. Predpokladame, ze umisténi zafizeni nevyvola zasah do
distribuéni sité v provozovani ECZR a nebude podstatné omezovat plnéni
povinnosti ECZR.

MontaZ zafizeni si zajistuje Zadatel. Zahajeni, termin a rozsah vlastnich
montaznich praci bude véas oznameno zhotovitelem stavby na RS
Prostéjov. V ptipadé potieby zajisténi bezproudi bude zahajeni praci
oznameno nejpozdéji 20 dnh predem.

Pied uvedenim zatizeni do provozu musi byt zastupci RS Prosté&jov pfedéna
situace skuteéného provedeni a vychozi revizni zprava na silnoproudou ¢ast
elektrického zatizeni souvisejictho s pfipojenim zafizeni na distribucni sit’.

V ptipadé zruSeni distribuéni sit¢ v provozovani ECZR bude Zadatel vyzvan
k odstranéni zatizeni. Bude-li pozadovat ponechani zafizeni na podpérnych
bodech distribu¢ni sité, zajisti RS Prost&jov a Zadatel dle platnych pravnich
predpist a nafizeni ECZR prodej ptislusnych podpérnych bodl viastnikovi
zatizeni.

Budouci majetkopravni vztah k podpérnym bodiim distribuéni sité bude
mezi vlastnikem zafizeni a RS Prost&jov vyfeSen pied podanim navrhu na
vydani povoleni o odstranéni stavby distribu¢ni sité (demoli¢ni vymeér) na
piisludny stavebni ufad.

Zru$enim elektrickych vedeni zanika majetkopravni vztah mezi ECD a
vlastniky nemovitosti, na kterych jsou podpérné body umistény. Zfizeni
vécného bfemene nebo jiny smluvni vztah je pfedmétem jednani budouciho
majitele podpérmych bodi s vlastniky dotéenych nemovitosti.

V piipadg, Ze bude distribuéni sit’ pouze pfemisténa, budou s vlastnikem

zatizeni dojednany podminky demontaZe a moznosti opétovného
nainstalovani.
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Celé€ zatizeni bude s moznosti napojeni na JSVV a pouZity systém bude jako
celek schvaleny podle aktudlnich pozadavki GR HZS ¢.j. MV —24666-
1/PO-2008 a souvisejicich piiloh.

Jako majitel podpérnych bodii sité NN (slouptt) uvedenych v predloZené
projektové dokumentaci souhlasime s umisténim navrhovaného zafizeni

s tim, Ze umoZnime kone&nému uZivateli — Obci Otaslavice naslednou péci
a Udrzbu realizovaného opatieni po dobu nejméné 5 let od ukonéeni
realizace projektu.

Zaroveii timto pozadujeme, aby pFed samotnou instalaci zafizeni
bezdraitového rozhlasu nim byla piedlozena dokumentace skutecného
provedeni ke schvileni.

2. ODPOVEDNOST

ECZR ani ECD neodpovidaji za $kody vzniklé bez jejich zavinéni na
zafizeni umisténém na podpérnych bodech distribuniho zafizeni ECD.

Vlastnik zaFizeni odpovid4 za ptipadné skody zpusobené instalaci,
provozovanim nebo demontaZi zatizeni na podpérnych bodech distribuéniho
zatizeni provozovaného ECZR.

Umist'ovani a pfipojovani cizich zafizeni na distribu&ni sit’ se #idi vnitinimi
predpisy ECZR. Vlastnik zafizeni musi ve vztahu k distributnimu zafizeni
respektovat zdvazna i doporuéena ustanoveni technickych norem CSN,
Podnikovych norem energetiky (PNE), Technickych norem spoleé¢nosti
ECZR (TNS) a schvalenych technologii pro distribuéni zafizen.

Vlastnik zatizeni nesmi bez pisemného povefeni ECZR provadét

manipulace, zajistovani pracovistd &i jakékoliv Jiné prace na zafizeni ve
vlastnictvi ECD.
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3. FAKTURACE

Umisténi zatizeni na distribucni sit NN v provozovani ECZR je umoznéno
bezuplatng.

V ptipadé poruseni podminek umisténi vlastnikem zatizeni budou

vlastnikovi fakturovany v plné vysi naklady spojené s odstranénim zafizeni
a uvedeni distribu¢niho sit¢ do ptivodniho stavu.

S pratelskym pozdravem

£.ON Ceské republika, s.r.0-
Regionaini sprava - on
Prosté&jov ,//
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Bc. Petr Novotny

Regiondlni sprava Prostéjov
E.ON Ceska republika, s.r.0.
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